POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ZAGANIU

68-100 Zagan ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZAGANIU

NS -HK.903.51.2020

DECYZJA nr NS: HK/83/ 553/2020

zdnia 30 kwietnia 2020r

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tiDz. U. z 2019 r., poz. 59 z p6zn. zm), art. 104 i 108 oraz 155 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego  (tjDz. U. 22020 r., poz. 256), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust.
1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 6, 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 5 ust.
1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw ( tjDz.U.z 2019 r., poz. 1437) Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zaganiu po rozpatrzeniu ( data wptywu - 30.04.2020r) wynik6w badania wody Sprawozdanie z badan
NR OL-LMiP-417/418/2020 z dnia 30.04.2020r.

STWIERDZA:

warunkowg przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
produkowanej z wodociggu publicznego w Goscieszowicach gm. Niegostawice zaopatrujgcego
miejscowosci : Goscieszowice, Krzywczyce, Migdzylesie, Mycielin, Niegoslawice, Przeclaw,
Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegoslawice, Dlugie gm. Szprotawa
i

NAKAZUIJE:

1. Doprowadzi¢ do obowigzujacych parametréw wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi
produkowang przez wodociagg publiczny w Go$cieszowicach gm. Niegostawice zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w czgsci C zatacznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(tj. Dz. U. 2 2017r., poz.2294).

2. Poinformowaé odbiorcéw o warunkowej przydatnosci wody do spozycia pod wzgledem
bakteriologicznym.

3. W przypadku statego chlorowania wody podawanej do sieci wodociagowej chlorem lub jego
zwigzkami, nalezy monitorowa¢ poziom chloru wolnego i utrzymywacé jego stezenie do wartosci
nieprzekraczalnej 0,3 mg/1.

4. Poinformowaé¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zaganiu o dzialaniach
naprawczych (termin i zakres ich realizacji) oraz przedstawi¢ wyniki badania wody w ramach
prowadzonej kontroli wewngtrzne;.

Obowiazki wymienione w punktach 1 - 3 nalezy wykona¢ w terminie natychmiastowym.
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UZASADNIENIE

Przeprowadzone badania laboratoryjne prébek wody pobranych w dniu 28.04.2020 r. w ramach
nadzoru sanitarnego w zakresie bakteriologicznym z wodociggu publicznego w Goscieszowicach
gm. Niegostawice wykazaly, ze jako$¢ wody zawarta w czgsci C zalacznika nr 1, Tabela nr 1
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 2294) nie odpowiada wymaganiom
z uwagi na obecno$¢ : bakterii grupy coli w ilosci 3 j.t.k. - woda podawana do sieci SUW
Goscieszowice gm. Niegostawice, bakterii grupy coli w ilesci 4 j.t.k - sie¢ u odbiorcy wody Urzad
Gminy Niegoslawice 55 (wartos¢ parametryczna - 0 jtk. w 100 ml wody), wykazanych
w Sprawozdaniu z badan NR OL-LMiP-417/418/2020 z dnia 30.04.2020r., nr prébki OL-417,
OL-418 wykonanym przez Oddzial Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii
PSSE ul. Jasna 10 w Zielonej Gorze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw ( tjDz.U.z 2019 r., poz. 1437), przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne ma obowiazek zapewni¢ zdolnos¢ posiadanych urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymagane;j ilosci i pod odpowiednim ci$nieniem oraz
dostaw wody i odprowadzania $ciekéw w sposob ciagly i niezawodny, a takze zapewni¢ nalezyta jako$¢
dostarczanej wody i odprowadzanych $ciekow.

Bakterie grupy coli uznane s3 za odpowiedni wskaznik mikrobiologiczny do oceny jakosci
wody do spozycia przez ludzi i nie powinny wystepowaé w wodzie dostarczanej odbiorcom.
Stwierdzenie ich obecnosci w punktach poboru - SUW Goscieszowice gm. Niegostawice, w sieci
u odbiorcy wody - Urzad Gminy w Niegostawicach nr 55 moze sugerowaé zanieczyszczenie wody
w calej sieci wodociggowej. Spozywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie moze by¢ przyczyna
wystapienia zatru¢ pokarmowych.

W mysl § 21 ust. 1 pkt 3, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie
Jjakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r.,poz. 2294) ,,Wlasciwy panstwowy
inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdan
z whasnych badan jakosci wody, sprawozdan przekazywanych przez podmioty, o ktérych mowa
w § 6-8, z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedtug ustalonego dla tych podmiotéw
harmonogramu oraz sprawozdan przekazywanych przez podmioty wykonujace badania jakosci wody
w laboratoriach, o ktorych mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodnos$ci stwierdza:
(...) 3) warunkowg przydatnos$¢ wody do spozycia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-4”,

Zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporzadzenia ,,warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 3, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny moze stwierdzi¢ w przypadku
stwierdzenia przekroczenia w badanej probce wody wskaznikowych parametréw mikrobiologicznych
przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartosci parametrycznej < 10 jtk
(NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badan jakosci wody wykluczajacych obecnosé
w badanej probce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodnosci
za nieistotng, niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjgciu odpowiednich
dziatan naprawczych”.



Niniejszej decyzji PPIS w Zaganiu nadaje, na podstawie art. 108 § 1 Kpa, rygor natychmiastowej
wykonalnosci, poniewaz jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzkiego.

Ze wzgledu na powyzsze Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu odstapit
od obowigzku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postepowania administracyjnego (tjDz. U. z 2020 .,
poz. 256).

Stosownie do § 21 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294), PPIS w Zaganiu
informuje Wéjta Gminy Niegoslawice i Burmistrza Miasta Szprotawa o warunkowej jakosci wody
do spozycia przez ludzi oraz wydanych zaleceniach.

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu, zgodnie z § 7 pkt 1 lit. c,
ww. rozporzadzenia nakazuje wykona¢ badania jakosci wody w ramach prowadzonej kontroli
wewnetrznej, ktére stanowi¢ beda potwierdzenie efektywnosci przeprowadzonych dziatari naprawczych
w przedmiotowej sprawie i przedlozy¢ je do wiadomosci.

W zwigzku z powyzszym oraz w nawigzaniu do art. 155 kpa, ktéry stanowi, ze decyzja ostateczna
na mocy ktorej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona
przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat, jezeli przepisy szczegélne nie sprzeciwiaja sie
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie, ktére zgodnie z art. 129 § 12 kpa
wnosi si¢ do Lubuskiego Pafistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie WIkp.
za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zaganiu w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji.

W mysl art. 127a § 12 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia prawa odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
za stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Wniesienie odwolania zgodnie z art. 130
§ 2 KPA wstrzymuje wykonanie decyzji.

Otrzymuje do wykonania:

Samorzadowy Zaklad Komunalny w Niegostawicach
67-320 Niegoslawice

Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Niegostawice
67-320 Niegostawice
2. Burmistrz Miasta Szprotawa
67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45
3. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Zaganiu
ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagan
4, HZZiPU w/m.
EP w/m.
6. A-aHK w/m
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