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Samorzadowy Zaklad Komunalny w Niegostawicach
67-312 Niegoslawice

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zwigzku
art. 4 wust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t Dz. U. 22019r., poz. 59 z pézn.zm ) po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan prébek
wody pobranych w dniu 23.11.2020r w ramach kontroli wewngetrznej w zakresie monitoringu
przegladowego parametry grupy B z wodociagu publicznego w Starej Jablonie zaopatrujacego
w wod¢ miejscowosci: Stara Jabtona, Nowa Jablona, Zimna Brzeznica, Bukowica, Nowa
Bukowica, Nowy Dwoér, Wilczyce gm. Niegostawice administrowanego przez Samorzadowy

Zaktad Komunalny w Niegostawicach.

® sprawozdania z badan: Nr 058/2020-32a , Nr 058/2020-32 z dnia 01.12.2020r., nr probki
wody 2616/2020 pobranej z kurka czerpalnego w budynku przepompowni wody w Starej
Jabtonie gm. Niegostawice.

stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.
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UZASADNIENIE
Analiza probek wody pobranych do badania w dniu 23.11.2020r w ramach kontroli
wewngtrznej w zakresie monitoringu  przegladowego parametry grupy B z wodociagu
publicznego w Goscieszowicach przez laboratorium EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ
JERZY, 65-364 Zielona Goéra ul. Kozuchowska 10e wykazata, ze jako$é wody w badanym
zakresie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz.2294 ).

Oceng jakosci wody z w/w urzqdzenia i instalacji wodociggowych dostarczajgcych wode
przeznaczonq do spozycia przez ludzi Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu

wydat celem poinformowania konsumentéw.
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