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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W STAREJ JABLONIE
GM. NIEGOSEAWICE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.
(miejscowosci w strefie zaopatrzenia: Stara Jabtona, Nowa Jablona , Zimna Brzeznica,
Bukowica, Nowa Bukowica, Nowy Dwér, Wilczyce gm. Niegostawice).

Dziatajac na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1958r o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(tj Dz. U. z2019., poz.59 z pdzn.zm),
- art. 12 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
z dnia 7 czerwca 2001r. (tj Dz. U. z2020r., poz. 2028),
- § 22 w zwigzku z § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294).
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan prébek, pobranych w ramach monitoringu przez
Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Zaganiu oraz w ramach wewnetrznej kontroli
prowadzonej przez administratora wodociagu — Samorzadowy Zaklad Komunalny
w  Niegostawicach, 67-312 Niegostawice a takze analizie podejmowanych dziatan
naprawczych informuje, ze jakos¢ wody w badanym zakresie z wodociagu publicznego
w Starej Jablonie gm. Niegostawice
za okres od 1 stycznia do 31 grudmia 2020r. spelniala wymagania okreslone

w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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W ramach prowadzonego przez Panstwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu
monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 4 probki
do badania w zakresie parametrow grupy A. W ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody
administrator wodociggu pobrat 4 probki do badania w zakresie parametrow grupy A
11 probke w zakresie parametrow  grupy B.

Zakres badan obejmowat :

- parametry grupy A: metnosc, barwa, zapach, smak, stezenie jonow wodoru, przewodnosé
elektryczna wlasciwa, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogélna liczba
mikroorganizmow w 22°C po 72 h,

- parametry grupy B: jon amonowy, mangan, zelazo, bromiany, ofow, arsen, kadm, nikiel,
cyjanki, chrom, utlenialno$¢, twardosé, miedz, rtgé, antymon, chlorki, selen, fluorki, séd,
benzen, X THM, benzo(a)piren, WWA, pestycydy, X pestycydéw, bor, epichlorohydryne,
akryloamid, chlorek winylu, 1,2- dichlotoetan, X trichloroetanu i tetrachloroetanu, magnez,
siarczany, glin, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogélna liczba

mikroorganizmow w 22°C po 72 h.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan stwierdzono, ze w zakresie badanych
parametrow woda dostarczana konsumentom zamieszkalym w strefie zaopatrzenia wodociagu
publicznego w Starej Jabtonie gm. Niegostawice speilniala wymagania okreslone w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody /

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). y/4
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