SAMORZAD"? X;"! ZAKEAD KON AUNALNY

Whplyneto d [0?? ﬁ?
%g 1.
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZA@ANIU ......... W

68-100 Zagan, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
https://www.gov.pl/web/psse-zagan
e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl
NIP: 924-16-37-703

1 | \ /;//”’
HK.903.17.2023 Zagan, dnia... 1<, STYRMA, . L) 1OM ..

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W GOSCIESZOWICACH
GM. NIEGOSLAWICE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.
(miejscowosci w strefie zaopatrzenia : Go$cieszowice, Krzywczyce, Miedzylesie, Mycielin,
Niegostawice, Przectaw, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegostawice, Dlugie gm. Szprotawa ).

Dziatajgc na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1958r o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(ty Dz. U. 2 2021., poz. 195),
- art. 12 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
z dnia 7 czerwca 2001r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.),
- § 22 w zwigzku z § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294).
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan probek, pobranych w ramach monitoringu przez
Powiatowa Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng w Zaganiu oraz w ramach wewnetrznej kontroli
prowadzonej przez administratora wodociggu — Samorzadowy Zakitad Komunalny
w Niegostawicach, 67-312 Niegostawice a takze analizie podejmowanych dzialan
naprawczych informuje, ze jako$¢ wody w badanym zakresie 2z wodociggu publicznego
w Goscieszowicach gm. Niegostawice
za okres od 1 stycznia do 31 grudmia 2022r. spelniala wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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W ramach prowadzonego przez Pafistwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu
monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 4 probki
do badania w zakresie parametréw grupy A i 1 probke w zakresie parametrow  grupy B.
W ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody administrator wodociaggu pobrat 4 probki
do badania w zakresie parametrow grupy A i 1 probke w zakresie parametréw grupy B.
Zakres badan obejmowat :

- parametry grupy A: metnos¢, barwa, zapach, smak, stgzenie jonow wodoru, przewodnosc
elektryczna wlasciwa, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogolna liczba
mikroorganizmow w 22°C po 72 h,

- parametry grupy B: jon amonowy, mangan, zelazo, bromiany, otow, arsen, kadm, nikiel,
cyjanki, chrom, utlenialnos¢, twardos¢ miedz, rteé, antymon, chlorki, selen, fluorki, sod,
benzen, X THM, benzo(a)piren, WWA, pestycydy, X pestycydow, bor, epichlorohydryne,
akryloamid, chlorek winylu, 1,2- dichlotoetan, X trichloroetanu i tetrachloroetanu, magnez,
siarczany, glin, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, ogdlna liczba mikroorganizmow

w 22°C po 72 h.

Po dokonaniu analizy wszystkich sprawozdan z badan stwierdzono, ze w zakresie badanych
parametréw woda dostarczana konsumentom zamieszkatym w strefie zaopatrzenia wodociagu
publicznego w Starej Jablonie gm. Niegostawice spelniala  wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
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1. Wojt Gminy Niegostawice / /
67-312 Niegostawice /) {
2./ Samorzadowy Zaklad Komunalny w Niegostawicach /
67-312 Niegostawice /

3. Burmistrz Miasta Szprotawa
67-300 Szprotawa ul. Rynek 45

4. Szprotawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
67-300 Szprotawa ul. Chrobrego 1

5. A-aHK w/m
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