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Samorzadowy Zaklad Komunalny w Niegoslawicach
67-312 Niegoslawice

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu na podstawie § 2! ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zwiazku z art 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pansiwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2023r.
poz. 338) po zapoznaniu si¢ ze Sprawozdaniem z badan  probek wody pobranych
w dniu 25.04.2023r w zakresie parametrow bakteriologicznych w ramach nadzoru sanitarnego
przez przedstawicieli PSSE w Zaganiu oraz ze Sprawozdaniami z badan pobranych
w dniu 26.04.2023r w ramach kontroli wewnetrznej przez laboratorium EKOSYSTEMY —
JT TETERYCZ JERZY, 65-364 Zielona Géra ul. Kozuchowska 10e z wodociagu publicznego
w Goscieszowicach zaopatrujacego w wode¢ miejscowosci: Goscieszowice, Krzywczyce,
Miedzylesie, Mycielin, Niegostawice, Przectaw, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegostawice,
Dlugie gm. Szprotawa administrowanego przez Samorzadowy Zaklad Komunalny
w Niegostawicach, 67-320 Niegostawice.

® Sprawozdanie z badafi: NR OL-LMiP-566/567/2023 z dnia 27.04.2023r., nr probki wody
OL-566 pobranej z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody w Goscieszowicach
gm. Niegostawice,
® Sprawozdanie z badafi: NR OL-LMiP-566/567/2023 z dnia 27.04.2023r., nr probki wody
OL-567 pobranej z kurka czerpalnego w budynku Urzedu Gminy w Niegostawicach nr 55.
® Sprawozdanie z badan: 109/2023-13 z dnia 02.05.2023r., nr prébki wody 1067/2023 pobrane;j
z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody w Goscieszowicach gm. Niegostawice
( badania wewnetrzne)
e Sprawozdanie z badan: 109/2023-14 z dnia 02.05.2023r., nr probki wody 1068/2023 pobranej
z kurka czerpalnego w budynku Urzedu Gminy w Niegostawicach nr 55 (badania
wewnetrzne).
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STWIERDZA
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi pod wzgledem bakteriologicznym pochodzacej
z wodociggu publicznego w Goscieszowicach gm. Niegostawice.

UZASADNIENIE
Przeprowadzona analiza probek wody w zakresie parametrow bakteriologicznych pobranych

do badania laboratoryjnego w dniu 25.04.2023r w ramach nadzoru sanitarnego przez
przedstawicieli PSSE w Zaganiu oraz w dniu 26.04.2023r w ramach kontroli wewnetrznej
przez laboratorium EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY, 65-364 Zielona Géra
ul. Kozuchowska 10e z wodociagu publicznego w Goscieszowicach wykazala, ze jakosé
wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z2017r., poz.2294 ).

Oceng  jakosci wody z w/w urzqdzenia dostarczajgcego wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu wydal celem
poinformowania konsumentow.

W zalaczeniu: /

1. Sprawozdanie z badan- NR OL-LMiP-566/567/2023 z dnia 27.04.2023r.
2. Sprawozdanie z badan nr 109/2023-13 z dnia 02.05.2023.
3. Sprawozdanie z badan nr 109/2023-14 z dnia 02.05.2023.

Do wiadomosci:

1.W¢jt Gminy Niegostawice
67-312 Niegostawice

2. Burmistrz Miasta Szprotawa
67-300 Szprotawa ul. Rynek 45

3.Szprotawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0.
67-300 Szprotawa ul. Chrobrego 1
4. A/a HK w/m
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