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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ZAGANIU

68-100 Zagan ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600

e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl
NIP: 924-16-37-703

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZAGANIU

HK.903.95.2023

DECYZJA nr HK/45/ 536 /2023

z dnia 17 lipca 2023

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 104 i 108 oraz 155 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze.zm), w zwiazku z § 3
ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, § 26 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 5 ust. 1 i la, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu S$ciekow
( Dz.U. z 2023 r., poz. 537) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu
po rozpatrzeniu wyniku badania wody pobranej z nadzoru sanitarnego w dniu 11.07.2023r
Sprawozdanie z badan NR OL-LMiP-1209/1210/2023 nr probek wody: OL-1209 i OL-1210
z dnia 13 lipca 2023r oraz wynikéw z badan pobranych w ramach kontroli wewnetrzne;j
w dniu 12.07.2023r Sprawozdania z badan nr 109/2023-21 z dnia 14.07.2023, probka
nr 1921/2023, prébka nr 1922/2023.

STWIERDZA:

brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
produkowanej przez wodociag publiczny w Goscieszowicach gm. Niegostawice
zaopatrujacego miejscowosci: Goscieszowice, Krzywezyce, Miedzylesie, Mycielin,
Niegostawice, Przectaw, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegostawice z uwagi na przekroczone
wartosci parametrow bakteriologicznych liczby bakterii grupy coli 12jtk/100ml i liczby
enterokokow katowych obecne w liczbie mniejszej niz 3jtk/100 - Stacja Uzdatniania Wody
w Goscieszowicach, liczby bakterii coli 7jtk/100ml- Ztobek w Przectawiu nr 127
( badania w ramach nadzoru sanitarnego pobor w dniu 11.07.2023r), pobranych w dniu
12.07.2023r w ramach kontroli wewngtrznej z uwagi na przekroczone warto$ci parametréw
bakteriologicznych liczby enterokokéw katowych w liczbie 1jtk- Stacja Uzdatniania Wody
w Goscieszowicach, liczby bakterii grupy coli 43jtk/100ml i liczby enterokokéw katowych
1jtk/100 - Ztobek w Przectawiu nr 127 gm. Niegostawice.
( warto$¢ dopuszczalna dla ww. parametréw — 0jtk/100ml).



mniejszej niz 3jtk/100ml w stalym punkcie kontrolnym w Stacji Uzdatniania Wody
w Goscieszowicach, liczby bakterii grupy coli 7jtk/100ml -Zlobek w Przecltawiu nr 127
gm. Niegoslawice zgodnie ze Sprawozdaniem z badan NR OL-LMiP-1209/1210/2023
nr probek wody: OL-1209 i OL-1210 z dnia 13 lipca 2023r., wykonanych przez Oddziat
Laboratoryjny Sekcji Mikrobiologii i Parazytologii PSSE w Zielonej Gérze. Przeprowadzone
badania laboratoryjne prébek wody pobranych w dniu 12.07.2023r w ramach kontroli
wewnetrznej przez laboratorium EKOSYSTEMY — JT TETERYCZ JERZY, 65-364 Zielona
Goéra ul. Kozuchowska 10e wykazaty, ze jakos¢ wody zawarta w czesci A i C zalgcznika
nr 1 Tabela nr 1 do ww. rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi nie odpowiada wymaganiom, z uwagi na stwierdzong obecnos¢ liczby
enterokokéw katowych 1jtk w Stacji Uzdatniania Wody w Goscieszowicach, liczby
bakterii grupy coli - 43jtk/100ml i liczby enterokokéw kalowych 1jtk/100 - Zlobek
w Przeclawiu nr 127 gm. Niegostawice.

Zgodnie z art. 5, ust.1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewni¢ zdolnos¢ posiadanych
urzadzen wodociaggowych 1 urzadzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody
w wymaganej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania
sciekdw w sposéb ciagly i1 niezawodny, a takze zapewni¢ nalezytg jakos¢ dostarczanej wody
1 odprowadzanych sciekow.

Bakterie grupy coli, enterokoki kalowe wuznane sg za odpowiedni wskaznik
mikrobiologiczny do oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i nie
powinny wystepowaé w wodzie dostarczanej odbiorcom. Stwierdzenie ich obecnosci
w punktach kontrolnych poboru wody w Stacji Uzdatniani Wody w Goscieszowicach
i w sieci u odbiorcy — Zlobek w Przectawiu nr 127 gm. Niegostawice sugeruje
zanieczyszczenie wody w calej sieci wodociaggowej. Spozywanie wody zanieczyszczonej
bakteriologicznie moze by¢ przyczyng wystapienia zatru¢ pokarmowych.

W mysl § 21 ust 1 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
cyt. ,,Wlasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny na
podstawie sprawozdania, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdan z wiasnych badan
jakosci wody, sprawozdan przekazywanych przez podmioty, o ktérych mowa w § 6-8,
z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedlug ustalonego dla tych podmiotow
harmonogramu oraz sprawozdan przekazywanych przez podmioty wykonujgce badania
Jakosci wody w laboratoriach, o ktérych mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych
w punktach zgodno$ci stwierdza: brak przydatnosci wody do spozycia w przypadku
przekroczenia parametréw mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna
do uzycia, a jej jako$¢ zagraza zdrowiu konsumentow - z jednoczesnym wskazaniem,
po przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentdéw, czy woda moze by¢
wykorzystywana do innych celow niz do spozycia przez ludzi”.

Niniejszej decyzji nadaje si¢, na podstawie art. 108 § 1 Kpa, rygor natychmiastowej
wykonalnosci, poniewaz jest to niezbedne ze wzglgdu na ochron¢ zdrowia ludzkiego.

Ze wzgledu na powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu odstapil
od obowigzku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postepowania administracyjnego



(Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze.zm). Biorac pod uwagg znaczenie kwestionowanych
parametréw jakosci wody dla zdrowia ludzi postanowiono jak w sentencji.

Stosownie do § 21 wust. 1 pkt 4, ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294) o podjetych dziataniach w sprawie jakosci wody zawiadamia
sic Wéjta Gminy Niegoslawice.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie,
ktére zgodnie z art. 129 § 1 i 2 kpa wnosi si¢ do Lubuskiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zaganiu w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

W mysl art. 127a § 1 i 2 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia prawa odwolania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnia za stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna. Whiesienie odwolania zgodnie z art. 130 § 3 KPA
nie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Otrzymuja do wykonania:
Samorzadowy Zaktad Komunalny w Niegostawicach
67-312 Niegostawice, Niegostawice 55

Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Niegostawice
67-312 Niegostawice, Niegostawice 55
2. Lubuski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellonczyka 8b, 66-400 Gorzéw Wlkp.
3. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Zaganiu
ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagan
4 Powiatowy Inspektorat Weterynarii
68-100 Zagan, ul. Szprotawska 30B
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