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Samorzgdowy Zaklad Komunalny w Niegostawicach
67-312 Niegoslawice
Niegostawice 55

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu na podstawie § 21 ust.l pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294) w zwiazku art. 4 ust. 1
pkt 1 wustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023r., poz.338.) po zapoznaniu si¢ ze Sprawozdaniem z badan probek wody
pobranych w dniu 20.07.2023r w ramach kontroli wewngtrznej w zakresie parametrow
bakteriologicznych z wodociagu publicznego w Goscieszowicach zaopatrujagcego w wodg
miejscowosci: Goscieszowice, Krzywczyce, Miedzylesie, Mycielin, Niegostawice, Przectaw,
Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegostawice administrowanego przez Samorzadowy Zakiad
Komunalny w Niegostawicach, 67-312 Niegostawice, Niegostawice 55.

e Sprawozdanie z badan nr 1073 z dnia 24.07.2023r nr probki 1514 pobranej z kurka
czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody w Goscieszowicach gm. Niegostawice,
e Sprawozdanie z badan nr 1073 z dnia 24.07.2023r nr probki 1515 pobranej z kurka

czerpalnego ( kuchnia) w budynku Ztobka w Przectawiu gm. Niegostawice.

STWIERDZA
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi pod wzgledem bakteriologicznym
pochodzacej z wodociagu publicznego w Goscieszowicach gm. Niegoslawice.



UZASADNIENIE

Analiza probek wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 20.07.2023r w ramach
wewngtrznej kontroli w zakresie parametrow bakteriologicznych opracowana przez
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Polna 71, 63-300 Pleszew Laboratorium PK
ul. Dluga 65, 63-300 Zieclona Laka z wodociagu publicznego w Goscieszowicach
gm. Niegostawice wykazala, ze jakos¢ wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z2017r., poz.2294).

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu uznaje swoja decyzje
administracyjna nr HK/45/536/2023 z dnia 17 lipca 2023r zobowiazujaca do poprawy jakosci
wody do spozycia pod wzgledem bakteriologicznym przez wymieniony wyzej wodocigg
do wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. =z 2017 r., poz.2294)

za wykonang .

Ocene  jakoSci wody z w/w urzgdzenia dostarczajgcego wode przeznaczgng
do spozycia przez ludzi Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu wydal ctlem
poinformowania konsumentow.
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Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Niegostawice
67- 312 Niegostawice
2. Lubuski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie WIkp.
ul. Kazimierza Jagiellonczyka 8b, 66-400 Gorzéw Wlkp
3. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Zaganiu
ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagan
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
68-100 Zagan ul. Szprotawska 30B
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